Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole
tel, +48 77 4543266, fax +48 77 4539161

-GON; 00082887+
i Opole, 17.01.2019 .

DT.2310.3.2019
Dotyczy postgpowania na: prace zwigzane z wykonanie wewnetrznego o$wietlenia ewakuacyjnego
na Stadionie Miejskim w Opolu przy ul. Oleskiej 51 w ramach zadania pn.: ,,Wykonanie instalacji

elektrycznej - ewakuacyjnej na Stadionie Miejskim”.

Zamawiajgcy na wniesione zapytania udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy mozna zastosowac uchwyty pcv na rury RL22 ?
Pytanie 2

Ile uchwytéw ma by¢ przyjetych na 1 mb ?
Pytanie 3

Czy lampy nr 13, 24 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 czy s konieczne i jakg role speiniaja na wysokosci 8 metréw
czy jest mozliwy montaz na wysokosci 3 metrow ?

Odpowiedzi:

Ad.1

Dopuszcza sig zastosowanie uchwytéw PCV na rury kablowe po wczesniejszym przedstawieniu karty
technicznej producenta z ktérej wynika odpornos¢ materiatu na promieniowanie UV.

Ad2.
Zgodnie ze specyfikacjg.
Ad3.

Uktad i ilos¢ opraw o$wietleniowych zgodnie z projektem.
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