
Opole, 28.03.2019 r. 

 

DT.2310.19.2019 

 

Dotyczy postępowania na: „Dobór, dostawę i montaż dławików baterii kompensacyjnych  

do kompensacji mocy biernej dla rozdzielni NN – sekcja nr 1 wraz z opracowaniem dokumentacji  

na obiekcie STEGU ARENA w Opolu przy ul. Oleskiej.” 

 

Zamawiający na wniesione zapytanie/prośbę o udostepnienie danych udziela odpowiedzi: 

 

Pytania:  

 

1. Czy istnieje możliwość przekazania wyników pomiarów jakości zasilania rozdzielni NN - sekcja 1  

w formie elektronicznej przez przesłanie drogą mailową?. 

2. Czy rozpatrywany obiekt jest rozliczany już z energii biernej? A jeżeli tak, czy istniej możliwość 

przesłania w formie elektronicznej faktur za dystrybucję energii, lub zestawienia zużyć energii 

czynnej i biernej?. 

3. Czy dobierany układ kompensacji będzie zabudowywany wewnątrz budynku czy na zewnątrz 

budynku? 

 
 
Odpowiedzi:  
 
Ad. 1. Wyniki pomiarów Zamawiający udostępnia w pliku PDF. 
 
       
Ad. 2. Obiekt jest rozliczany z energii biernej. Kopie załączników do faktur z zestawieniem zużycia  
energii czynnej i biernej Zamawiający udostępnia w pliku PDF. 
 
 

Ad. 3. Układ do kompensacji będzie zabudowywany wewnątrz budynku.  
Miejsce lokalizacji do ustalenia z Kierownictwem obiektu. 
 
 
 

 


