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Roczna ocena jakoSci wody (26.09.2017 r. do 19.11.2018 r.)
na plywalni krytej Wodna Nuta ul. Prészkowska 96 w Opolu

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261) oraz § 4
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagah, jakim
powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016), po dokonaniu
rocznej oceny stwierdza, ze:

1. Woda doprowadzana na ptywalnie pochodzi z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia tj.
wodociagu publicznego Opole i spetnia wymagania rozporzgdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017 r., poz. 229.4).

2. Plywalnia wyposazona jest w 1 niecke basenowa, 2 niecki wyposazone w urzadzenia
wytwarzajgce aerozol wodno-powietrzny, 1 wanng — jacuzzi, 70 natryskéw, z ktérych
dokonano oceny jakosci wody zgodnie z wymaganiem rozporzadzenia z dnia 9
listopada 2015 r. w sprawie wymagan, Jakim powinna odpowiadaé woda na
plywalniach.

3. Ocena parametréw jakosci wody na ptywalni dokonywana byta przez'zarzqdzajqcego
plywalnia w wyniku:

* prowadzonej biezacej obserwacji jakosci wody



* udokumentowanego rejestrowania wynikoéw pomiaréw w zakresie pH,
potencjatu redox, chloru wolnego i zwigzanego oraz temperatury.

4. Badania jakosci wody na ptywalni wykonywane byly przez zarzgdzajacego:

* zgodnie z ustalonym z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w
Opolu oraz kazdorazowo w przypadku wystapienia sytuacji mogacej mieé
wplyw na pogorszenie jakosci wody na ptywalni — po przerwie eksploatacyjnej
lub awarii

* zgodnie z wymaganym zakresem okreslonym w zataczniku Nr 1 i 2 do
rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, Jakim powinna
odpowiada¢ woda na plywalniach. Zakres badan wykonywanych w
laboratorium obejmowat:  Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
Legionella sp., ogélna liczba mikroorganizméw w 36 °C, gronkowce
koagulazo-dodatnie, metno$é, chloroform, X THM, azotany, utlenialnos¢)

e niezgodnie z wymagang czgstotliwoscig okreslong w zalgczniku Nr 2 do
rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagar, jakim powinna
odpowiadac woda na plywalniach. Zarzadca nie dostat wszystkich sprawozdan
z badan probek wody basenowej (brakuje pojedynczych sprawozdan za
kwiecien, lipiec, sierpien, wrzesien i pazdziernik 2018 r.)

* w laboratorium, posiadajagcym akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji, tj.
Laboratorium SGS Polska Sp. z 0.0., ul. Cieszynska 52a, 43-200 Pszczyna.

5. W dniu 19.11.2018 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pobrat do
badan probki wody z niecek basenowych, wanny SPA, natryskéw z ciepla wodg oraz
z cyrkulacji. Probki wody przebadano pod katem mikrobiologicznym i
fizykochemicznym. Na podstawie sprawozdan nr 1327/W/N/OL/18-1351/W/N/OL/18
z przeprowadzonych badan laboratoryjnych, w odniesieniu do rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016), stwierdzono:

* wnatryskach — przekroczenia bakterii Legionella sp. (postepowanie w toku)

e w niecce solankowej — zbyt wysoka warto$¢ utlenialnosci

* wniecce sportowej — zbyt wysoka zawartosé chloru wolnego i zZwigzanego

* W wodzie pochodzacej z cyrkulacji zasilajgcej niecki: sportowa, rekreacyjng
oraz solankowg podwyzszong zawarto$¢ chloru zwigzanego

W analizowanym okresie zarzadca basenu Wodna Nuta prowadzit badania wody z niecek

basenowych oraz wody z sytemu cyrkulacji. W tym czasie pojawialy sie przekroczenia



chloru wolnego i zwigzanego, utlenialnodci, £ coli, Legionella sp. Zarzadca basenu
prowadzit codzienny rejestr pomiaréw, w ktérym mierzone byty odezyn, potencjat redox,
chlor wolny, zwigzany oraz temperatura. Losowo do analizy wybrano kwiecien 2018 r.
Na podstawie analizy stwierdzono, iz zawartosc chloru wolnego w nieckach solankowej i
rekreacyjnej oraz w wannie SPA byla zbyt niska. W niecce solankowej zbyt niska byla
réwniez warto$¢ potencjatu redox. Natomiast W wodzie pochodzacej z cyrkulacji
zaobserwowano podwyzszong zawarto$¢ chloru zwigzanego. Wartos¢ przedstawionych
przekroczen fizykochemicznych nie stanowita zagrozenia dla osob korzystajacych z
plywalni.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu majac na uwadze powyzszg
analiz¢ stwierdza, ze prowadzony przez MOSIR, ul. Barlickiego 13 w Opolu nadzér nad
jakoscig wody na krytej ptywalni Wodna Nuta mieszczacej si¢ przy ul. Prészkowskiej 96
w Opolu prowadzony jest w Sposob poprawny. Zarzadzajacy basenem prowadzit oceng
Jakosci wody na w/w plywalni zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow oraz
W sposOb wystraczajacy by méc zapewni¢ bezpieczenstwo zdrowotne os6b
korzystajacych z ptywalni.

Zgodnie z wymaganiem § 7 przywolanego rozporzadzenia zarzadzajacy ptywalniag w
komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie
internetowej (jezeli taka jest prowadzona), informuje o ostatniej zbiorczej ocenie jakosci
wody na ptywalni dokonanej przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w

Opolu.




