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Gn. wtykowe pom. nr 9.4

Gn. wtykowe pom. nr 9.2
Gn. wtykowe pom. nr 9.6
Gn. wtykowe pom. nr 9.6
Gn. wtykowe pom. nr 9.6
Gn. wtykowe pom. nr 9.7, 9.8

YDYp 3x2,5mm² Gn. wtykowe pom. nr 9.10
12

YDYp 3x2,5mm² Gn. wtykowe pom. nr 9.17, 9.22
11

YDYp 3x2,5mm² Gn. wtykowe pom. nr 9.25, 9.26
10

YDYp 3x2,5mm² 5

YDYp 3x2,5mm² Gn. wtykowe pom. nr 9.18
9

YDYp 3x2,5mm² Gn. wtykowe pom. nr 9.13, 9.16, 9.21
8

YDYp 3x2,5mm² 7

YDYp 3x2,5mm² 6

YDYp 3x2,5mm²

YDYp 3x2,5mm²

YDYp 3x2,5mm²

YDYp 3x2,5mm²

YDYp 3x1,5mm²

YDYp 3x1,5mm²

YDYp 3x1,5mm²

YDYp 3x1,5mm²

4
3xB6

oświetlenie pom. nr 9.10, 9.17, 9.22 - 9.26B10 16

3

oświetlenie pom. nr 9.13, 9.14, 9.15, 9.16B10 15
oświetlenie pom. nr 9.2, 9.3, 9.4, 9.5B10 14
oświetlenie pom. nr  9.1, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9B10 13

Gn. wtykowe pom. nr 9.1, 9.9

  typ
zabezp.

    typ

i przekrój lokalizacja obwodu

1

2

 Nr
obw.  odb.

Schemat ideowy - TR-1 z rozmieszczeniem osprzętu

nagrzewnica wtórna 3kW pom. nr 9.1

YDY 5x4mm² centrala wentylacyjna 3,77kW pom. nr 9.1
YDY 5x4mm² 19

18
went. kanałowy 0,1 kW pom. 9.617YDYp 3x2,5mm²

YDY 5x10mm² nagrzewnica EC-15N - 15 kW, pom. 9.420

nagrzewnica wtórna 6 kW pom. nr 9.10

YDY 5x4mm² centrala wentylacyjna 7,35 kW pom. nr 9.10
YDY 5x4mm² 22

21
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