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prof. inst. kanalizacji sanitarnej

o istnigjgce piony i odejscia sanitarne
e Istniefgce piony c.o.
mmmmmm——  projektowany grzejnik plytowy
K33-90-112
UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJ.
2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC EACZNIE Z CAtA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Wszystkie szatnie w chwili obecnej wyposazone sg w instalacje wod-kan oraz
centralnego ogrzewania\. Instalacja jest w cigglym uzytku. W ramach zamowienia przez
inwestora projektuje sie wymieni¢ wszystkie urzgazenia sanitarne (miski ustepowe,
umywalki, pisuary, baterie umywalkowe i natryskowe, wpusty podfogow, zawory ze
zlaczkg do weza, grzejniki itp.) na nowe. NaleZy wykonac nowe podejscia i pofgczy¢ je
Z istniejgcg instalacja. W miescajach istniejgcych grzejnikow zaprojektowano nowe
grzejniki stalowe plytowe.
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LOKALIZACJA SZATNI OBJETYCH OPRACOWANIEM
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OZNACZENIA:

Bu Bateria umywalkowa

Bn Bateria natryskowa

Piz Ptuczka zbiornikowa

Zzw  Zawor ze zigczkg do weza
Wp  Wpust podfogowy

Zsp  Zawor sptukujgcy do pisuaru

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI-SZATNIA NR 3

Lp. Nazwa powierzchnia [m2] podiogi

11 Szatnia meska hokeistow 63,28 Piytki gresowe
12 Paom  pisuardw 203 Phytki gresowe
13 N atrys ki 21,54 Phytki gresowe
14 WC 14,23 Phytki gresowe
15 W 15,14 Phytki gresowe
16 Pok. Trenera gosci 2245 Wikt PCV
17 Suszarmia 10,00 Phytki gresowe

RAZEM : 148,67

BIURO PROJEKTOW "INZYNIERIA LADOWA"
Magdalena Radlak

tel. 885 599 251
45-355 Opole; ul. 1-go Maja 97/2
NIP: 754-214-19-47; REGON: 532179560

MIEJSKI OSRODEK SPORTU | REKREACJI;
45-083 OPOLE, UL. BARLICKIEGO 13

TENCAWYKONANIE ROBOT REMONTOWYCH W POMIESZCZENIACH SZATNIOWYCH W RAMACH
ZADANIA:
"REMONT | MODERNIZACJA SZTUCZNEGO LODOWISKA " TOROPOL" W OPOLU UL.
BARLICKIEGO".

OBIEKT

Budynek halowy lodowiska TOROPOL, ul. Barlickiego 13, Opole;
dz. 20/4

TRESC RYSUNKU

RZUT SZATNI NR 3. - instalacja wod-kan, ¢.0

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTZREZONE.

mgr inz Rafat Schmolke

06.2015

PROTXTONA R URAWNER PO DATA STADIUN:
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SANITARNE nz. Zbigniew Koéniewski 208/88/0P 06.2015 SANITARNA
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