Zatgceznik nr 1c. do Opisu przedmiotu zamowienia

Przyjete zatozenia - Basen Letni BLEKITNA FALA:

obiekt czynny w okresie: 26.06 - 31.08.2022
ilos¢ niecek - 4
liczba natryskéw z ciepta woda -16 , badanych - 2, kolejne badanie planowane w r. 2022

-Obieg Il

#{Woda dezynfekowana podchlorynem sodu, uzdatniania przy uzyciu kwasu siarkowego oraz $rodka przeciw glonom. Filtrowana na
{ztozu okrzemkowym. Nie stosuje sie koagulantow.
z wodociggu _N wodociggu z wodociggu z wodociggu

podchioryn sodu podchloryn sodu podchloryn sodu podchloryn sodu
NIE INIE NIE NIE
BRAK Israk BRAK BRAK

woda w niecce udostepniana  [woda w niecce udostepniana |woda w niecce udostepniana
do nauki ptywania niemowlati [do nauki plywania niemowlati |do nauki ptywania niemowlat i
woda w niecce basenowej dzieci do lat 3 dziecido lat 3 dzieci do lat 3

H 6,5-7,6 6,5-7,6 6,5-7,6 6,5-7,6
chior wolny (mb/1) 03-0,6 0,3-04 0,3-04 0,3-0,4
_ns_o_. Zwigzany max. 0,3 max. 0,3 max. 0,3 max. 0,3
potencjat REDOX:
przypH6,5-7,3 min. 750 min. 720 min. 720 min. 720
przypH?7,4-7,6 min. 770 min. 750 min. 750 min. 750

LAY

co najmniej 3x w sezonie, w przypadku dfugo
pH §,5-7,6 utrzymujgcych sie wysokich temperatur - co najmniej 2 x
chlor 2wigzany max. 0,2 w miesigcu
1 x sezon - badanie legioneila sp w 100mi w nieckach B, C,
D




Zatgeznik nr 1c. do Opisu przedmiotu zamowienia

Escherichia coli (w 100ml)

Pseudomonas aeruginosa {w 100ml)

Ogodlna liczba mikroorganizmow w 36 +°C po 0
48h w 1mi
Legionelta sp w 100ml 5
Legionella sp.w wodzie 4
Gronkowce koagulazo-dodatnie 9
Metnosc 14
Chloroform 6
6
0
Azotany 7
Utlenialnos¢ 21
0
Chlor wolny 20
Chlor zwigzany 20

Potencjat Redoks 20




Harmonogram badan wody -NIECKA A - BL

Escherichia col
Hmowh_u_n 1a coll (w 2 miesigc woda z niecki 1 23 7 21| 4 18 5
Pseudomonas aeruginosa {w 100ml}) 2 miesigc woda z niecki 1 23 7 21 4 18 5

Metnosd 1 miesigc woda 2 niecki 1 23 7 4 3
Chioroform 1 kwartat woda z niecki 1 23 1
Z THM 1 kwartat waoda z niecki 1 23 1

Azotany 1 kwartat woda z niecki 1 24 1

Utlenialnos¢ 1 miesiac woda z niecki 1 24 7 4 3

.. w miejscu poboru prob
Chlor wolny 2 miesigc do badar mikrabiol. 1 23 7 21 4 18 5

w miejscu poboru prabki

Chlor zwigzany 2 miesigc do badar mikrobiol. 1 23 7 21 4 18 5
. . w miejscu poboru prébki
Potencjat Redoks 2 miesige do badar mikrobiol. 1 23 7 21 4 18 5







Harmonogram badan wody - niecka z biczami B - BL

Escheric (w rmiesigc woda z niecki 23 21 18
Z ni 1

100ml) d

Pseudomonas aeruginosa (w 100ml} miesigc woda z niecki 23 21 18

Azotany

kwartat

woda z niecki

23

Legionella sp w 100ml kwartat woda z niecki 23
Gronkowce koagulazo-dodatnie miesigc woda z niecki 23 18
Methosc miesigc woda 2z niecki 23 18
Chloroform kwartat woda z niecki 23
ZTHM kwartat woda z niecki 23

Utleniatnosc

miesiac

woda z niecki

w migjscu poboru prob!

23

18

do badati mikrobiol.

Chlor wolny miesigc do badar mikrobiol. 23 21 18
. .. w miejscu poboru prabki

Chlor zwigzany miesigc do badar mikrobiol. 23 21 18

Potencjat Redoks miesigc | ¥ Miciseu poboru probid 23 21 18







Harmonogram badan wody - niecka ze zjeidzalniami C - BL

MMM_‘”_qV_n:_m coli (w miesige woda z niecki 23 18
Pseudomonas aeruginosa {w 100ml) miesiac waoda z niecki 23 18

Azotany

kwartat

woda z niecki

23

Legionella sp w 100ml kwartat waoda z niecki 23
Gronkowce koagulazo-dodatnie miesigc woda z niecki 23 4
Metnose miesigc woda z niecki 23 4
Chioroform kwartat woda z niecki 23
ZTHM kwartat wodza 2z niecki 23

Utlenialnosé

Chlor wolny

miesigc

miesigc

woda z niecki

w miejscu poboru prébki
do badan mikrobicl.

23

23

18

Chlor zwigzany

miesiac

w miejscu pehoru prébki
do badan mikrobicl.

23

13

Potencjat Redoks

miesiac

w miejscu poboru prébki
do badari mikrobiol.

23

18







Escherichia coli
{w 100ml)

Harmonogram badai wody - niecka z grzybkiem D - BL

miesigc

woda z niecki

23

18

Pseudomonas aeruginosa (w
100ml}

miesigc

woda z niecki

23

18

Azotany

kwartaf

woda z niecki

23

Legionella sp w 100ml kwartat woda 2 niecki 23
Gronkowce koagulazo-dodatnie miesiac woda z niecki 23 4
[Metnosc miesigc woda z niecki 23 4
[Chloroform kwartat waoda z niecki 23
T THM kwartat woda z niecki 23

Utlenialnoéé

miesigc

woda z niecki

w miejscu poboru prabki

23

Chlor wolny miesigc do badar mikrobiol. 23 18

lch . .. w migjscu poboru prébki 23 18
Or zZwigzany Mmiesiac do badan mikrobiol,

Pot iat Redoks o w miejscu poboru probki 23 18
otencjat kedo miesigc do badar mikrabiol.







Woda ciepta { natryski } - ilo$¢ natryskow - 16, ilos€ badanych natryskéw - 2

Parametr Czestotliwosc Miejsce pobrania probki TERMINY - ROK 2022 flosc
Vi Vil Vil IX X b{| Xt prébek
Legionella sp.w
wodzie po roku natrysk szatnia damska 20 2
Legionella sp.w 20 5
wodzie po roku natrysk szatnia meska

KOMENTARZ: badanie w roku 2016 i w roku 2017 wykazato liczbe legionelli sp. w 100 ml na poziomie <100 jtk/100mil - stad kolejne badanie planowane jest na rok 2020.







Harmonogram badan wody - obieg |,11 BL

Escherichia coli  {w 100ml) 1 miesigc woda z obiegu I,lI 1/obieg 23 7 4 6
Pseudomonas aeruginosa (w 100ml) 1 miesigc woda z obiegu LIl 1/obieg 23 7 4 6
Legionella sp w 100ml 1 kwartat wada z obiegu |, 1/ohieg 23 2
Metnosé 1 kwartat woda z obiegu 1| 1/obieg 23 2
Chloroform 1 kwartat woda z obiegu 1,1l 1/obieg 23 2
T THM 1 kwartat woda z obiegu 11| 1/obieg 23 2
Azotany 1 kwartat woda z obiegu LI 1/obieg 23 2
Utlenialnosé 1 miesigc woda z oblegu 1,11 1/obieg 23 7 4 6







Harmonogram badan wody - obieg I,1l BL

Azotany 1 kwartat woda z wodociggu 1 23 1

Utlenialnosc 1 miesigc woda z wodociagu 1 23 7 1 3







POMIARY JAKOSCI WODY BASEN LETNI BLEKITNA FALA - NIECKI
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POMIARY JAKOSCI WODY BASEN LETNI BLEKITNA FALA - CYRKULACJE

DATA: 01 CZERWIEC 2022
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