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Roczna ocena jakosci wody

na krytej plywalni Wodna Nuta ul. Prészkowska 96 w Opolu w 2022 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy

z dnia 14 marca 1985 1. o Panistwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.) oraz § 4

rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymaga#h, jakim powinna

odpowiada¢ woda na plywalniach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), po dokonaniu rocznej oceny

stwierdza, ze:

L

2.

3.

4

Woda doprowadzana na ptywalnie pochodzi z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia tj. wodociagu
publicznego Opole i spetnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 .
w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze
zm.);
Plywalnia wyposazona jest w 3 niecki basenowe, w tym 2 niecki sa wyposazone
w urzgdzenia wytwarzajace aerozol wodno-powietrzny, 1 wanne SPA, 70 natryskow, z ktorych
dokonano oceny jakosci wody zgodnie z wymaganiem rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach
(4. Dz. U. 22022 r., poz. 1230),
Ocena parametréw jakosci wody na plywalni dokonywana byla przez zarzadzajgcego ptywalnia
w wyniku:

¢ prowadzonej biezacej obserwacji jakosci wody;

e udokumentowanego rejestrowania wynikéw pomiaréw w zakresie: pH, potencjatu redox.

chloru wolnego i zwigzanego oraz temperatury;

Badania jako$ci wody na plywalni wykonywane byly przez zarzadzajacego:

e zgodnie =z ustalonym z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym

w Opolu;
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e zgodnie z wymaganym zakresem okreslonym w zalaczniku Nr 1 i 2 do rozporzadzenia

Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 1. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiada¢é woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230). Zakres badan
wykonywanych w laboratorium obejmowal: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
Legionella sp., ogélna liczba mikroorganizméw w 36 °C po 48 h inkubacii, gronkowce
koagulazo-dodatnie, metno$é, chloroform, £ THM, azotany, utlenialnosc¢;

zgodnie z wymagang czestotliwoscia okreslong w zataczniku Nr 3 do rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 1. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiadaé woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230);

w  laboratorium, posiadajacym akredytacje Polskiego  Centrum Akredytacji,
tj. laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o0.0., Laboratorium Badawcze,

ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia.

5. Zarzadzajacy ptywalnia nie zawsze przekazywal Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi

Sanitartnemu w Opolu wyniki badan wody wraz ze wskazaniem dziatan naprawczych

w przypadku, gdy woda nie spelniala wymagan okreslonych w zataczniku Nr 1 i 2 do

rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 1. w sprawie wymaga#, jakim powinna

odpowiada¢ woda na phywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Przed wydaniem rocznej oceny jakosci wody Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu

w dniu 07.11.2022 r. pobral do badan probki wody z basenu sportowego, rekreacyjnego,

solankowego, wanny SPA, cyrkulacji w/w niecek basenowych, natryskéw i wody wodociggowe]

doprowadzonej na ptywalnie. Prébki przebadano pod katem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Na podstawie sprawozdaf nr 1257-1274/W/N/OL/22 z przeprowadzonych badan laboratoryjnych

w odniesieniu do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie, jakim

powinna odpowiada¢ woda na phwalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230) stwierdzono przekroczenia:

chloru zwigzanego i potencjatu redoks w basenie sportowym;

odezynu wody i chloru zwigzanego w cyrkulacji basenu solankowego;
chloru zwigzanego w cyrkulacji basenu rekreacyjnego;

metnosci i chloru zwiazanego w cyrkulacji basenu sportowego;

chloru zwigzanego i potencjatu redoks w basenie sportowym;

utlenialnosci, chloru zwigzanego i potencjatu redoks w basenie solankowym;
chloru wolnego, chloru zwiazanego i potencjatu redoks w wannie SPA;

chloru zwiazanego w cyrkulacji wanny SPA.

W analizowanym okresie zarzadca krytej ptywalni Wodna Nuta prowadzit badania wody z niecek

basehovqch,

wanny SPA, wody z systemu cyrkulacji, natryskéw oraz wody wodociggowej

doprowadzonej na plywalnie. Nieprawidlowe parametry jakosci wody stwierdzono w zakresie:



chloroformu, potencjalu redoks, chloru wolnego, ogélnej liczby mikroorganizméw w 36°C po 48 h
inkubacji oraz obecnosci bakterii Pseudomonas aeruginosa i Escherichia coli.
W 2022 r. wydano nastgpujace decyzje:

e 7z dnia 16.03.2022 r. nr 40/HK/2022 (incydent katowy) nakazujgca doprowadzi¢ wode
w niecce rekreacyjnej do norm rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2016 ze zm.). Niecka rekreacyjna zostala zamknieta. Ponownie uruchomiono ja
14.04.2022 r., po otrzymaniu prawidlowych wynikéw;

e 7z dnia 15.07.2022 r. nr 101/HK/2022 (bakterie Pseudomonas aeruginosa) nakazujaca
doprowadzi¢ wode w mniecce solankowej i w systemie jej cyrkulacji do norm cyt.
rozporzadzenia. Niecka solankowa zostala zamknieta. Ponownie uruchomiono jg
10.08.2022 r., po otrzymaniu prawidlowych wynikow;

e z dnia 15.09.2022 r. nr 142/HK/2022 (incydent kalowy) nakazujgca doprowadzi¢ wodg
w niecce rekreacyjnej do norm rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 1.,
poz. 2016 ze zm.). Niecka rekreacyjna zostala zamknigta. Ponownie uruchomiono ja
30.09.2022 r., po otrzymaniu prawidlowych wynikow;

e 7z dnia 12.10.2022 r. nr 169/HK/2022 (Escherichia coli) nakazujaca doprowadzi¢ wode
w niecce rekreacyjnej do norm w/w rozporzadzenia. Niecka rekreacyjna zostala
zamknieta. Ponownie uruchomiono jg 19.10.2022 r., po otrzymaniu prawidiowych
wynikow

Zarzadca basenu prowadzil rejestr pomiaréw codziennych, w ktérym mierzone byly odeczyn,
potenciat redoks, chlor wolny, zwigzany i temperatura. Losowo do analizy wybrano pazdziernik 2022 r.
Z w/w rejestru wynika, ze w analizowanym okresie wystepowaly problemy ze zbyt niskim potencjatem
redoks w niecce sportowej oraz z utrzymaniem wiasciwej zawartoéci chloru zwigzanego
w wodzie w nieckach basenowych jak i w ich systemach cyrkulacji. Stwierdzono réwniez sporadyczne
przekroczenia chloru wolnego w nieckach basenowych i wannie SPA.

Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu majgc na uwadze powyzsza analize
stwierdza, ze prowadzony przez MOSIR, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole, nadzor nad jakoscia wody na
krytej ptywalni Wodna Nuta, ul. Proszkowska 96, 45-758 Opole jest prowadzony w_sposob

niewvstarczajacy. Zarzadzajacy basenem nie prowadzil w sposéb prawidtowy nadzoru nad zawartosciag

chloru zwiazanego w wodzie basenowej. Ponadnormatywna jego warto$¢ powoduje: nieprzyjemny
zapach ,,wody chlorowanej”, podraznienie blony $luzowej, oczu, drég oddechowych, zmiany skérne
i astme. Ponadto, w ciagu 2022 r. czterokrotnie wydawano decyzje na zamknigcie niecek basenowych.
Dwa razy z powodu incydentu katowego (niecka rekreacyjna) oraz po jednym razie z powodu obecnosci

bakterii Pseudomonas aeruginosa (niecka solankowa) i Escherichia coli (niecka rekreacyjna). Bakterie



Pseudomonas aeruginosa s patogenami i moga wywolywac zakazenie drég moczowych, infekcje skory,
stany zapalne ucha $rodkowego itp. Natomiast bakterie Escherichia coli moga by¢ przyczyna zatrué
pokarmowych, ktére szczegélnie niebezpieczne sg dla senioréw i dzieci, poniewaz duzo tatwiej dochodzi
u nich do odwodnienia organizmu. Nalezy réwniez pamietac, e zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na
plywalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230) zarzadca basenu ma obowiazek przekazania wiasciwemu
panstwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu informacji o przekroczeniu wraz ze wskazaniem
podejmowanych dziatan naprawczych w terminie do trzech dni roboczych. Terminowe przekazywanie
wynikéw badan ma na celu zabezpieczenie korzystajacych z plywalni przed ewentualnymi negatywnymi
skutkami korzystania z wody stanowiacej zagrozenie dla ich zdrowia.

Zgodnie z wymaganiem § 7 przywolanego rozporzadzenia zarzadzajacy plywalnia
w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowe;j (jezeli
taka jest prowadzona), informuje o ostatniej zbiorczej ocenie jakosci wody na ptywalni dokonanej przez

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.
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